
Caldera de calefaccin Airfel Digifel Duo 18
No hay deficiencias obvias 

 en la primera puesta en marcha, se acab el agua de la caldera. Result que el interruptor de flujo no
poda plantarse firmemente. Eliminado, pero pronto (despus de seis meses) la caldera dej de
calentar las bateras. , porque cuando se program la temperatura deseada, aument varias veces en
2-3 segundos y la caldera se apagar inmediatamente. Pones T 40 - y en la caldera inmediatamente
50-55, como calentado e inmediatamente apagado. El agua caliente en el bao no se puede
calentar, porque. la boquilla est diseada de tal manera que cuando el agua se calienta a 50 grados,
la caldera hace un sonido como un avin en la pista: debe encender el gas, por lo tanto, el agua ya
no se calentar como lo desea


